
 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 

  
ΛΑΜΙΑ: Οδός Βίνιανης, Οικ.Ευρυτάνων 35100 - T: 2231069200 - F: 2231069451 - info@bioximiki.gr - www.bioximiki.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – Δ.Ε.Υ.Α. 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει  ISO 19458 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση Δειγματοληψίας Εργατικές Κατοικίες 1 
Κωδικός δελτίου/δείγματος 200423-078 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 – 23/04/23 

 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
Παραμετρική 

Τιμή 
Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 

Μέθοδος 

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C cfu/ml not detected - ISO 6222:1999 

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C cfu/ml not detected - ISO 6222:1999 

Ολικά Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml not detected 0 ISO 9308-1:2014 

Escherichia coli cfu/100ml not detected 0 ISO 9308-1:2014 

Εντερόκοκκοι cfu/100ml not detected 0 ISO 7899-2:2000 

 
Λαμία: 24/04/23 Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 

 
 
 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
Δ5.10/ΕΝ01 (01.11.2021/3.2) σελίδα 1 από 1 

 



 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 

  
ΛΑΜΙΑ: Οδός Βίνιανης, Οικ.Ευρυτάνων 35100 - T: 2231069200 - F: 2231069451 - info@bioximiki.gr - www.bioximiki.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – Δ.Ε.Υ.Α. 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει  ISO 19458 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση Δειγματοληψίας Περιοχή Αγ Γεωργίου 
Κωδικός δελτίου/δείγματος 200423-079 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 – 23/04/23 

 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
Παραμετρική 

Τιμή 
Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 

Μέθοδος 

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C cfu/ml not detected - ISO 6222:1999 

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C cfu/ml not detected - ISO 6222:1999 

Ολικά Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml not detected 0 ISO 9308-1:2014 

Escherichia coli cfu/100ml not detected 0 ISO 9308-1:2014 

Εντερόκοκκοι cfu/100ml not detected 0 ISO 7899-2:2000 

 
Λαμία: 24/04/23 Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 

 
 
 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
Δ5.10/ΕΝ01 (01.11.2021/3.2) σελίδα 1 από 1 

 



 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 

  
ΛΑΜΙΑ: Οδός Βίνιανης, Οικ.Ευρυτάνων 35100 - T: 2231069200 - F: 2231069451 - info@bioximiki.gr - www.bioximiki.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – Δ.Ε.Υ.Α. 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει  ISO 19458 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση Δειγματοληψίας Οδός Ειρήνης 
Κωδικός δελτίου/δείγματος 200423-080 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 – 23/04/23 

 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
Παραμετρική 

Τιμή 
Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 

Μέθοδος 

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C cfu/ml not detected - ISO 6222:1999 

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C cfu/ml not detected - ISO 6222:1999 

Ολικά Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml not detected 0 ISO 9308-1:2014 

Escherichia coli cfu/100ml not detected 0 ISO 9308-1:2014 

Εντερόκοκκοι cfu/100ml not detected 0 ISO 7899-2:2000 

 
Λαμία: 24/04/23 Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 

 
 
 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
Δ5.10/ΕΝ01 (01.11.2021/3.2) σελίδα 1 από 1 

 



 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 

  
ΛΑΜΙΑ: Οδός Βίνιανης, Οικ.Ευρυτάνων 35100 - T: 2231069200 - F: 2231069451 - info@bioximiki.gr - www.bioximiki.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – Δ.Ε.Υ.Α. 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει  ISO 19458 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση Δειγματοληψίας Οδός Ιατρίδου 
Κωδικός δελτίου/δείγματος 200423-081 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 – 23/04/23 

 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
Παραμετρική 

Τιμή 
Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 

Μέθοδος 

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C cfu/ml not detected - ISO 6222:1999 

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C cfu/ml not detected - ISO 6222:1999 

Ολικά Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml not detected 0 ISO 9308-1:2014 

Escherichia coli cfu/100ml not detected 0 ISO 9308-1:2014 

Εντερόκοκκοι cfu/100ml not detected 0 ISO 7899-2:2000 

 
Λαμία: 24/04/23 Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 

 
 
 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
Δ5.10/ΕΝ01 (01.11.2021/3.2) σελίδα 1 από 1 

 



 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 

  
ΛΑΜΙΑ: Οδός Βίνιανης, Οικ.Ευρυτάνων 35100 - T: 2231069200 - F: 2231069451 - info@bioximiki.gr - www.bioximiki.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – Δ.Ε.Υ.Α. 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει  ISO 19458 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση Δειγματοληψίας Οδός Μ. Αλεξάνδρου 
Κωδικός δελτίου/δείγματος 200423-082 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 – 23/04/23 

 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
Παραμετρική 

Τιμή 
Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 

Μέθοδος 

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C cfu/ml not detected - ISO 6222:1999 

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C cfu/ml not detected - ISO 6222:1999 

Ολικά Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml not detected 0 ISO 9308-1:2014 

Escherichia coli cfu/100ml not detected 0 ISO 9308-1:2014 

Εντερόκοκκοι cfu/100ml not detected 0 ISO 7899-2:2000 

 
Λαμία: 24/04/23 Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 

 
 
 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
Δ5.10/ΕΝ01 (01.11.2021/3.2) σελίδα 1 από 1 

 



 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 

  
ΛΑΜΙΑ: Οδός Βίνιανης, Οικ.Ευρυτάνων 35100 - T: 2231069200 - F: 2231069451 - info@bioximiki.gr - www.bioximiki.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – Δ.Ε.Υ.Α. 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει  ISO 19458 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση Δειγματοληψίας Νέο Δημαρχείο 
Κωδικός δελτίου/δείγματος 200423-083 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 – 23/04/23 

 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
Παραμετρική 

Τιμή 
Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 

Μέθοδος 

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C cfu/ml not detected - ISO 6222:1999 

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C cfu/ml not detected - ISO 6222:1999 

Ολικά Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml not detected 0 ISO 9308-1:2014 

Escherichia coli cfu/100ml not detected 0 ISO 9308-1:2014 

Εντερόκοκκοι cfu/100ml not detected 0 ISO 7899-2:2000 

 
Λαμία: 24/04/23 Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 

 
 
 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
Δ5.10/ΕΝ01 (01.11.2021/3.2) σελίδα 1 από 1 

 



 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 

  
ΛΑΜΙΑ: Οδός Βίνιανης, Οικ.Ευρυτάνων 35100 - T: 2231069200 - F: 2231069451 - info@bioximiki.gr - www.bioximiki.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει ISO 5667-5 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση / Σημείο Δειγματοληψίας Οδός Σίφνου 
Κωδικός δελτίου / δείγματος 200423-084 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 - 20/04/23 
 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
LOD 
Όριο  

ανίχνευσης 

LOQ  
Όριο 

ποσοτικοποίησης 

Παραμετρική 
Τιμή 

Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 
Μέθοδος 

*Οσμή - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

*Γεύση - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

pH μονάδες pH 7,6 - - 6,5 - 9,5 Modified ΑPHA 4500-H+ Β., 
23rd Ed. 2017 

Αγωγιμότητα (20 οC) μS/cm 214 4,1 13,5 2500 APHA 2510-B., 
23rd Ed. 2017 

Θολότητα NTU 0,16 0,04 0,14 - APHA 2130 B., 23rd Ed. 2017, 
με φορητό νεφελόμετρο 

Χρώμα PtCo <LOD 1,2 4,0 - Modified ΑPHA 2120 C.,  
23rd Ed. 2017 

Υπολειμματικό Χλώριο (Cl2) mg/L 0,14 0,03 0,10 - APHA 4500-Cl G., 23rd Ed. 2017 
με φορητό φωτόμετρο 

 

Λαμία: 21/04/23 
ο αναλυτής 

 

 
Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
Δ5.10/ΕΝ01 (01.11.2021/3.2) σελίδα 1 από 1 

 



 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 

  
ΛΑΜΙΑ: Οδός Βίνιανης, Οικ.Ευρυτάνων 35100 - T: 2231069200 - F: 2231069451 - info@bioximiki.gr - www.bioximiki.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει ISO 5667-5 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση / Σημείο Δειγματοληψίας Οδός Αιγαίου 
Κωδικός δελτίου / δείγματος 200423-085 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 - 20/04/23 
 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
LOD 
Όριο  

ανίχνευσης 

LOQ  
Όριο 

ποσοτικοποίησης 

Παραμετρική 
Τιμή 

Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 
Μέθοδος 

*Οσμή - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

*Γεύση - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

pH μονάδες pH 7,6 - - 6,5 - 9,5 Modified ΑPHA 4500-H+ Β., 
23rd Ed. 2017 

Αγωγιμότητα (20 οC) μS/cm 232 4,1 13,5 2500 APHA 2510-B., 
23rd Ed. 2017 

Θολότητα NTU 0,18 0,04 0,14 - APHA 2130 B., 23rd Ed. 2017, 
με φορητό νεφελόμετρο 

Χρώμα PtCo <LOD 1,2 4,0 - Modified ΑPHA 2120 C.,  
23rd Ed. 2017 

Υπολειμματικό Χλώριο (Cl2) mg/L 0,21 0,03 0,10 - APHA 4500-Cl G., 23rd Ed. 2017 
με φορητό φωτόμετρο 

 

Λαμία: 21/04/23 
ο αναλυτής 

 

 
Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
Δ5.10/ΕΝ01 (01.11.2021/3.2) σελίδα 1 από 1 

 



 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 

  
ΛΑΜΙΑ: Οδός Βίνιανης, Οικ.Ευρυτάνων 35100 - T: 2231069200 - F: 2231069451 - info@bioximiki.gr - www.bioximiki.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει ISO 5667-5 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση / Σημείο Δειγματοληψίας Οδός Άρη Βελουχιώτη 
Κωδικός δελτίου / δείγματος 200423-086 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 - 20/04/23 
 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
LOD 
Όριο  

ανίχνευσης 

LOQ  
Όριο 

ποσοτικοποίησης 

Παραμετρική 
Τιμή 

Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 
Μέθοδος 

*Οσμή - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

*Γεύση - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

pH μονάδες pH 7,6 - - 6,5 - 9,5 Modified ΑPHA 4500-H+ Β., 
23rd Ed. 2017 

Αγωγιμότητα (20 οC) μS/cm 243 4,1 13,5 2500 APHA 2510-B., 
23rd Ed. 2017 

Θολότητα NTU 0,21 0,04 0,14 - APHA 2130 B., 23rd Ed. 2017, 
με φορητό νεφελόμετρο 

Χρώμα PtCo <LOD 1,2 4,0 - Modified ΑPHA 2120 C.,  
23rd Ed. 2017 

Υπολειμματικό Χλώριο (Cl2) mg/L 0,13 0,03 0,10 - APHA 4500-Cl G., 23rd Ed. 2017 
με φορητό φωτόμετρο 

 

Λαμία: 21/04/23 
ο αναλυτής 

 

 
Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
Δ5.10/ΕΝ01 (01.11.2021/3.2) σελίδα 1 από 1 

 



 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 

  
ΛΑΜΙΑ: Οδός Βίνιανης, Οικ.Ευρυτάνων 35100 - T: 2231069200 - F: 2231069451 - info@bioximiki.gr - www.bioximiki.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει ISO 5667-5 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση / Σημείο Δειγματοληψίας Περιοχή Ευρυτάνων 
Κωδικός δελτίου / δείγματος 200423-087 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 - 20/04/23 
 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
LOD 
Όριο  

ανίχνευσης 

LOQ  
Όριο 

ποσοτικοποίησης 

Παραμετρική 
Τιμή 

Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 
Μέθοδος 

*Οσμή - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

*Γεύση - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

pH μονάδες pH 7,5 - - 6,5 - 9,5 Modified ΑPHA 4500-H+ Β., 
23rd Ed. 2017 

Αγωγιμότητα (20 οC) μS/cm 240 4,1 13,5 2500 APHA 2510-B., 
23rd Ed. 2017 

Θολότητα NTU 0,19 0,04 0,14 - APHA 2130 B., 23rd Ed. 2017, 
με φορητό νεφελόμετρο 

Χρώμα PtCo <LOD 1,2 4,0 - Modified ΑPHA 2120 C.,  
23rd Ed. 2017 

Υπολειμματικό Χλώριο (Cl2) mg/L 0,19 0,03 0,10 - APHA 4500-Cl G., 23rd Ed. 2017 
με φορητό φωτόμετρο 

 

Λαμία: 21/04/23 
ο αναλυτής 

 

 
Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
Δ5.10/ΕΝ01 (01.11.2021/3.2) σελίδα 1 από 1 

 



 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 

  
ΛΑΜΙΑ: Οδός Βίνιανης, Οικ.Ευρυτάνων 35100 - T: 2231069200 - F: 2231069451 - info@bioximiki.gr - www.bioximiki.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει ISO 5667-5 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση / Σημείο Δειγματοληψίας Γοριανάδες 
Κωδικός δελτίου / δείγματος 200423-088 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 - 20/04/23 
 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
LOD 
Όριο  

ανίχνευσης 

LOQ  
Όριο 

ποσοτικοποίησης 

Παραμετρική 
Τιμή 

Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 
Μέθοδος 

*Οσμή - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

*Γεύση - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

pH μονάδες pH 7,5 - - 6,5 - 9,5 Modified ΑPHA 4500-H+ Β., 
23rd Ed. 2017 

Αγωγιμότητα (20 οC) μS/cm 244 4,1 13,5 2500 APHA 2510-B., 
23rd Ed. 2017 

Θολότητα NTU 0,88 0,04 0,14 - APHA 2130 B., 23rd Ed. 2017, 
με φορητό νεφελόμετρο 

Χρώμα PtCo <LOD 1,2 4,0 - Modified ΑPHA 2120 C.,  
23rd Ed. 2017 

Υπολειμματικό Χλώριο (Cl2) mg/L 0,12 0,03 0,10 - APHA 4500-Cl G., 23rd Ed. 2017 
με φορητό φωτόμετρο 

 

Λαμία: 21/04/23 
ο αναλυτής 

 

 
Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
Δ5.10/ΕΝ01 (01.11.2021/3.2) σελίδα 1 από 1 

 



 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 

  
ΛΑΜΙΑ: Οδός Βίνιανης, Οικ.Ευρυτάνων 35100 - T: 2231069200 - F: 2231069451 - info@bioximiki.gr - www.bioximiki.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει ISO 5667-5 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση / Σημείο Δειγματοληψίας Οδός Προυσιωτίσης 
Κωδικός δελτίου / δείγματος 200423-089 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 - 20/04/23 
 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
LOD 
Όριο  

ανίχνευσης 

LOQ  
Όριο 

ποσοτικοποίησης 

Παραμετρική 
Τιμή 

Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 
Μέθοδος 

*Οσμή - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

*Γεύση - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

pH μονάδες pH 7,5 - - 6,5 - 9,5 Modified ΑPHA 4500-H+ Β., 
23rd Ed. 2017 

Αγωγιμότητα (20 οC) μS/cm 241 4,1 13,5 2500 APHA 2510-B., 
23rd Ed. 2017 

Θολότητα NTU 0,17 0,04 0,14 - APHA 2130 B., 23rd Ed. 2017, 
με φορητό νεφελόμετρο 

Χρώμα PtCo <LOD 1,2 4,0 - Modified ΑPHA 2120 C.,  
23rd Ed. 2017 

Υπολειμματικό Χλώριο (Cl2) mg/L 0,20 0,03 0,10 - APHA 4500-Cl G., 23rd Ed. 2017 
με φορητό φωτόμετρο 

 

Λαμία: 21/04/23 
ο αναλυτής 

 

 
Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
Δ5.10/ΕΝ01 (01.11.2021/3.2) σελίδα 1 από 1 

 



 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 

  
ΛΑΜΙΑ: Οδός Βίνιανης, Οικ.Ευρυτάνων 35100 - T: 2231069200 - F: 2231069451 - info@bioximiki.gr - www.bioximiki.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει ISO 5667-5 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση / Σημείο Δειγματοληψίας Εργατικές Κατοικίες 1 
Κωδικός δελτίου / δείγματος 200423-090 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 - 20/04/23 
 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
LOD 
Όριο  

ανίχνευσης 

LOQ  
Όριο 

ποσοτικοποίησης 

Παραμετρική 
Τιμή 

Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 
Μέθοδος 

*Οσμή - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

*Γεύση - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

pH μονάδες pH 7,4 - - 6,5 - 9,5 Modified ΑPHA 4500-H+ Β., 
23rd Ed. 2017 

Αγωγιμότητα (20 οC) μS/cm 244 4,1 13,5 2500 APHA 2510-B., 
23rd Ed. 2017 

Θολότητα NTU 0,96 0,04 0,14 - APHA 2130 B., 23rd Ed. 2017, 
με φορητό νεφελόμετρο 

Χρώμα PtCo <LOD 1,2 4,0 - Modified ΑPHA 2120 C.,  
23rd Ed. 2017 

Υπολειμματικό Χλώριο (Cl2) mg/L 0,14 0,03 0,10 - APHA 4500-Cl G., 23rd Ed. 2017 
με φορητό φωτόμετρο 

 

Λαμία: 21/04/23 
ο αναλυτής 

 

 
Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
Δ5.10/ΕΝ01 (01.11.2021/3.2) σελίδα 1 από 1 

 



 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 

  
ΛΑΜΙΑ: Οδός Βίνιανης, Οικ.Ευρυτάνων 35100 - T: 2231069200 - F: 2231069451 - info@bioximiki.gr - www.bioximiki.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει ISO 5667-5 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση / Σημείο Δειγματοληψίας Περιοχή Αγ Γεωργίου 
Κωδικός δελτίου / δείγματος 200423-091 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 - 20/04/23 
 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
LOD 
Όριο  

ανίχνευσης 

LOQ  
Όριο 

ποσοτικοποίησης 

Παραμετρική 
Τιμή 

Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 
Μέθοδος 

*Οσμή - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

*Γεύση - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

pH μονάδες pH 7,4 - - 6,5 - 9,5 Modified ΑPHA 4500-H+ Β., 
23rd Ed. 2017 

Αγωγιμότητα (20 οC) μS/cm 250 4,1 13,5 2500 APHA 2510-B., 
23rd Ed. 2017 

Θολότητα NTU <LOQ 0,04 0,14 - APHA 2130 B., 23rd Ed. 2017, 
με φορητό νεφελόμετρο 

Χρώμα PtCo <LOD 1,2 4,0 - Modified ΑPHA 2120 C.,  
23rd Ed. 2017 

Υπολειμματικό Χλώριο (Cl2) mg/L <LOD 0,03 0,10 - APHA 4500-Cl G., 23rd Ed. 2017 
με φορητό φωτόμετρο 

 

Λαμία: 21/04/23 
ο αναλυτής 

 

 
Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
Δ5.10/ΕΝ01 (01.11.2021/3.2) σελίδα 1 από 1 

 



 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 

  
ΛΑΜΙΑ: Οδός Βίνιανης, Οικ.Ευρυτάνων 35100 - T: 2231069200 - F: 2231069451 - info@bioximiki.gr - www.bioximiki.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει ISO 5667-5 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση / Σημείο Δειγματοληψίας Οδός Ειρήνης 
Κωδικός δελτίου / δείγματος 200423-092 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 - 20/04/23 
 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
LOD 
Όριο  

ανίχνευσης 

LOQ  
Όριο 

ποσοτικοποίησης 

Παραμετρική 
Τιμή 

Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 
Μέθοδος 

*Οσμή - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

*Γεύση - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

pH μονάδες pH 7,5 - - 6,5 - 9,5 Modified ΑPHA 4500-H+ Β., 
23rd Ed. 2017 

Αγωγιμότητα (20 οC) μS/cm 242 4,1 13,5 2500 APHA 2510-B., 
23rd Ed. 2017 

Θολότητα NTU 0,22 0,04 0,14 - APHA 2130 B., 23rd Ed. 2017, 
με φορητό νεφελόμετρο 

Χρώμα PtCo <LOD 1,2 4,0 - Modified ΑPHA 2120 C.,  
23rd Ed. 2017 

Υπολειμματικό Χλώριο (Cl2) mg/L 0,22 0,03 0,10 - APHA 4500-Cl G., 23rd Ed. 2017 
με φορητό φωτόμετρο 

 

Λαμία: 21/04/23 
ο αναλυτής 

 

 
Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
Δ5.10/ΕΝ01 (01.11.2021/3.2) σελίδα 1 από 1 

 



 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 

  
ΛΑΜΙΑ: Οδός Βίνιανης, Οικ.Ευρυτάνων 35100 - T: 2231069200 - F: 2231069451 - info@bioximiki.gr - www.bioximiki.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει ISO 5667-5 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση / Σημείο Δειγματοληψίας Οδός Ιατρίδου 
Κωδικός δελτίου / δείγματος 200423-093 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 - 20/04/23 
 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
LOD 
Όριο  

ανίχνευσης 

LOQ  
Όριο 

ποσοτικοποίησης 

Παραμετρική 
Τιμή 

Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 
Μέθοδος 

*Οσμή - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

*Γεύση - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

pH μονάδες pH 7,5 - - 6,5 - 9,5 Modified ΑPHA 4500-H+ Β., 
23rd Ed. 2017 

Αγωγιμότητα (20 οC) μS/cm 242 4,1 13,5 2500 APHA 2510-B., 
23rd Ed. 2017 

Θολότητα NTU 1,5 0,04 0,14 - APHA 2130 B., 23rd Ed. 2017, 
με φορητό νεφελόμετρο 

Χρώμα PtCo <LOD 1,2 4,0 - Modified ΑPHA 2120 C.,  
23rd Ed. 2017 

Υπολειμματικό Χλώριο (Cl2) mg/L 0,13 0,03 0,10 - APHA 4500-Cl G., 23rd Ed. 2017 
με φορητό φωτόμετρο 

 

Λαμία: 21/04/23 
ο αναλυτής 

 

 
Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
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Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει ISO 5667-5 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση / Σημείο Δειγματοληψίας Οδός Μ. Αλεξάνδρου 
Κωδικός δελτίου / δείγματος 200423-094 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 - 20/04/23 
 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
LOD 
Όριο  

ανίχνευσης 

LOQ  
Όριο 

ποσοτικοποίησης 

Παραμετρική 
Τιμή 

Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 
Μέθοδος 

*Οσμή - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

*Γεύση - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

pH μονάδες pH 7,5 - - 6,5 - 9,5 Modified ΑPHA 4500-H+ Β., 
23rd Ed. 2017 

Αγωγιμότητα (20 οC) μS/cm 242 4,1 13,5 2500 APHA 2510-B., 
23rd Ed. 2017 

Θολότητα NTU 0,24 0,04 0,14 - APHA 2130 B., 23rd Ed. 2017, 
με φορητό νεφελόμετρο 

Χρώμα PtCo <LOD 1,2 4,0 - Modified ΑPHA 2120 C.,  
23rd Ed. 2017 

Υπολειμματικό Χλώριο (Cl2) mg/L <LOQ 0,03 0,10 - APHA 4500-Cl G., 23rd Ed. 2017 
με φορητό φωτόμετρο 

 

Λαμία: 21/04/23 
ο αναλυτής 

 

 
Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
Δ5.10/ΕΝ01 (01.11.2021/3.2) σελίδα 1 από 1 

 



 

Δοκιμές 
Αρ. Πιστ. 689 

  
ΛΑΜΙΑ: Οδός Βίνιανης, Οικ.Ευρυτάνων 35100 - T: 2231069200 - F: 2231069451 - info@bioximiki.gr - www.bioximiki.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
TEST REPORT 

Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Διεύθυνση πελάτη ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 49, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Δειγματοληψία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ βάσει ISO 5667-5 
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής 20/04/23 
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ 
Θέση / Σημείο Δειγματοληψίας Νέο Δημαρχείο 
Κωδικός δελτίου / δείγματος 200423-095 
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική 
Ημερομηνία ανάλυσης 20/04/23 - 20/04/23 
 

Παράμετρος Μονάδες Αποτέλεσμα 
LOD 
Όριο  

ανίχνευσης 

LOQ  
Όριο 

ποσοτικοποίησης 

Παραμετρική 
Τιμή 

Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 
Μέθοδος 

*Οσμή - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

*Γεύση - Αποδεκτή - - - Οργανοληπτικά 

pH μονάδες pH 7,5 - - 6,5 - 9,5 Modified ΑPHA 4500-H+ Β., 
23rd Ed. 2017 

Αγωγιμότητα (20 οC) μS/cm 214 4,1 13,5 2500 APHA 2510-B., 
23rd Ed. 2017 

Θολότητα NTU <LOQ 0,04 0,14 - APHA 2130 B., 23rd Ed. 2017, 
με φορητό νεφελόμετρο 

Χρώμα PtCo <LOD 1,2 4,0 - Modified ΑPHA 2120 C.,  
23rd Ed. 2017 

Υπολειμματικό Χλώριο (Cl2) mg/L 0,10 0,03 0,10 - APHA 4500-Cl G., 23rd Ed. 2017 
με φορητό φωτόμετρο 

 

Λαμία: 21/04/23 
ο αναλυτής 

 

 
Μάριος Πιτσαρής 

Γενικός Διευθυντής 
 
 
 

*Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025, ΕΣΥΔ Δοκιμές, Αρ. Πιστ. 689 
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν. Όροι & Κανόνες Απόφασης: www.bioximiki.gr/t-c 
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